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Always study this assembly instruction manual before installation and initial operation. This
assembly instruction manual is part of the protector and should be stored close to the
device.
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Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme Sachgltern. Die Missachtung der Anleitung
des Glykolprotektors die Betriebsanleitung kann zu einer Gefahrdung von Personen,
aufmerksam durch. Sie enthalt nitzliche der Umwelt und der Anlage und somit zum
Tipps, Hinweise sowie Warnhinweise zur Verlust méglicher Anspriiche fihren.
Gefahrenabwendung von Personen und

Hinweise:

» Bewahren Sie diese Anleitung in der Nahe der Glykolprotektoren auf.

* Die Aufstellung und Montage der Glykolprotektoren und Komponenten ist nur durch
Fachpersonal durchzufiihren.

* Aufstellung, Anschluss und Betrieb der Protektoren und Komponenten missen in-

nerhalb der Einsatz- und Betriebsbedingungen gemaR Anleitung erfolgen und den

geltenden regionalen Vorschriften entsprechen.

Die Kondensatwanne ist zu Erden.

Umbau oder Veranderung der von GUS gelieferten Glykolprotektoren oder Kompo-

nenten sind nicht zulassig und kénnen Fehlfunktionen verursachen.

Die Glykolprotektoren und Komponenten dirfen nicht in Bereichen mit erhéhter Be-

schadigungsgefahr betrieben werden. Die Mindestfreiraume sind einzuhalten.

Die Betriebssicherheit der Glykolprotektoren und Komponenten sind nur bei

bestimmungsgemaler Verwendung und im komplett montierten Zustand ge-

wahrleistet. Sicherheitseinrichtungen dirfen nicht verandert oder Uberbriickt wer-

den.

Die Bedienung von Glykolprotektoren oder Komponenten mit augenfalligen Mangeln

oder Beschadigungen ist zu unterlassen.

Die Glykolprotektoren und Komponenten erfordern einen ausreichenden Sicherheits-

abstand zu entzlindlichen, explosiven, brennbaren, aggressiven und verschmutzten

Bereichen oder Atmospharen. Montage, Reparaturen und Wartungen dirfen aus-

schlieBlich von autorisiertem Fachpersonal, Sichtkontrollen und Reinigungen kénnen

vom Betreiber durchgeflihrt werden.

* Bei der Montage, Reparatur, Wartung oder Reinigung der Glykolprotektoren sind

durch geeignete MaBnahmen Vorkehrungen zu treffen, um von dem Protektor aus-

gehende Gefahren flir Personen auszuschlieBen.
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Recycling

Entsorgung der Verpackung

Alle Produkte werden fiir den Transport
sorgfaltig verpackt. Leisten Sie einen wert-
vollen Beitrag zur Abfallvermeidung und
Erhaltung von Rohstoffen und entsorgen
Sie das Verpackungsmaterial daher nur bei
entsprechenden Sammelstellen.

Gewabhrleistung

Die Gewahrleistungsbedingungen sind in
den Allgemeinen Geschaftsbedingungen
(AGB) aufgefiihrt. Wenden Sie sich bitte
erst an lhren direkten Vertragspartner.

Beschreibung

Durch das Wasserhaushaltsgesetz und die
Anlagenverordnung ist der Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen geregelt. Die
Glykolprotektoren helfen diese Vorgabe ge-
malk Gesetzeslage zu erflllen.

Er verhindert im Leckagefall, dass austre-
tendes Ol und Glykol der Wassergefahr-
dungsklasse 1-3 im Rahmen der rechtlichen
Anforderungen die Umwelt verschmutzt.

Die Glykolprotektoren mit integriertem Ol-
abscheider fiihren die hochste in Deutsch-
land gemessene Niederschlagsmenge ab
ohne, dass es zum Uberlaufen der Wanne
kommt.

Gus
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Produktubersicht

GGW/AGW Glykoprotektor

SondergroBen:
* GGW/AGW Glykolprotektor, je nach Anfor-
derung

Optionales Zubehor:

* Laubschutzgitter

* Heizkit mit Heizmatten und HEITHER
3.0 flr den Warmepumpenbetrieb

* Sensor fur zweiten Kreislauf

» Sockelpodeste zur Aufstellung im GGW/
AGW Glykolprotektor

o Stormeldemodul (per SMS,
E-Mail)

Fax oder

Werkstoff:

GGW Glykolprotektor aus Edelstahl 1.4301
in 1,5 mm oder AGW Glykolprotektor aus
2,0 mm Aluminium AlMg3

Verarbeitung:
SchweiBungen nach DIN EN ISO 9606-1
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Verbindungsschrauben 5"
bg.»i J ‘ je 3 Sttick
il pro Verbindungsebene

Mutter ¥2"
je 3 Stiick
pro Verbindungsebene

Dichtungsringe
je 6 Stiick
pro Verbindungsebene

Schaltkasten (Steuermodul) Sicherheitsventil mit Stellmotor
IP65-geschiitzt und UV-bestandig Anzahl laut Zeichnung
> My,
- = '

Drucksensor ¥2" Wetterschutzhaube Sockelpodeste bzw.

(inkl. 5 m Kabel) (Anzahl laut Zeichnung) Sonderlésungen
(GréBe und Anzahl je nach
Anforderung)

Hinweis:

Uberprifen Sie die Lieferung auf Vollstandigkeit.

7
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Bei der Auswahl des GGW/AGW Glykolpro-
tektors muss darauf geachtet werden, dass
der GGW/AGW Glykolprotektor so groR aus-
gewahlt wird, dass sich alle Maschinenteile,
die wassergefahrdende Stoffe flhren, im
Bereich des GGW/AGW Glykolprotektors
befinden. Die Abscheider dirfen nicht mit
olfihrenden Teilen Uberbaut werden. Es
muss gewahrleistet sein, dass der Regen
ungehindert auf den schragen Regenfang
niedergehen kann.

Darliber hinaus ist bei der Unterkonstruk-
tion darauf zu achten, dass das verwende-
te Edelstahlmaterial der Gute 1.4301 eine
Wandstarke von 1,5 mm hat oder Alumini-
um AIMg3 von 2,0 mm. Entsprechend ist fir
einen ausreichenden Unterbau zu sorgen,
um bei Belastung ein Nachgeben zu ver-
meiden.

Ausrichten

Fir den ordnungsgemaBen Betrieb des
GGW/AGW Glykolprotektors ist es extrem
wichtig, dass die Unterkonstruktion eben
ausgerichtet ist.

Prifen Sie dies mithilfe einer Wasserwaa-
ge. Die Oberflache der Unterkonstruktion
sollte hierbei vorher gereinigt werden.

Hinweis:

Die Montage sollte nach Méglich-
keit von mindestens zwei Perso-
nen durchgefiihrt werden. Bei
komplizierten Konstruktionen liegt
lhrer Lieferung eine Zeichnung
bei. Achten Sie darauf, dass die
Wannen bei der Montage vollstan-

dig auf der Unterkonstruktion auf-
liegen.

Bitte vermeiden Sie, dass andere
Metalle mit dem GGW/AGW Gly-
kolprotektor in Berlhrung kom-
men (Stichwort: galvanische Tren-
nung), bzw. informieren Sie sich
gern bei uns.
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Platzieren Sie das erste Wannenteil des
GGW/AGW Glykolprotektors bindig an die
AuBenkante der Unterkonstruktion. Die
Zusammensetzung der einzelnen Wannen

—
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Verlegen

Legen Sie das zweite Wannenteil mit der
langsseitig und aufgekantete Seite in die
Langsseite des ersten Wannenteils ein,
sodass die aufgekantete Seite UGber die ge-
rade Seite des ersten Wannenteils gestulpt

erkennen Sie anhand der beiliegenden
Zeichnung. Beachten Sie die Position der
Abscheider.

wird. Achten Sie darauf, dass die Seiten
nicht verbogen werden. Verfahren Sie mit
den je nach Bauart vorhandenen weiteren
Wannenteilen genauso.
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Verbinden

Verbinden Sie die einzelnen Wannenteile mit

den mitgelieferten Hohllochschrauben. Be- Hinweis:

streichen Sie die Gewindeflache mit dem mit-

gelieferten Schraubensicherungsmittel. Strei- Bitte beachten Sie, dass die Wannenteile
fen Sie einen Dichtungsring Uiber das Gewinde vollflachig auf der Unterkonstrukti-
bis an den Sechskantflansch und stecken Sie on aufliegen und die Trockenzeit des
die Schraubenverbindung durch die, wie oben Schraubensicherungsmittels eingehal-
im Bild gezeigte, Verbindungsbohrung. ten wird.

Anschlielend streifen Sie den zweiten Dich-
tungsring uber das nun vorstehende Gewin-
de, bis an das Edelstahlblech bzw. Aluminium.
Geben Sie jetzt nochmals Schraubensiche-
rungsmittel auf das Gewinde und schrauben
Sie dann die mitgelieferte Mutter handfest
auf das Gewinde. Verfahren Sie mit den restli-
chen Verbindungsbohrungen genauso.

Nachdem Sie alle Verbindungsschrauben mit
einer Aufkantung, wie oben beschrieben,
montiert haben, missen diese mit passen-
dem Werkzeug fest verschraubt werden, dass
die Verbindungen wasserdicht werden.
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Sockelpodeste

Tragen Sie auf den Unterseiten der Sockel-
podeste eine wasser- und Olbestandige
Dichtmasse (z. B. Silikon) groRzligig auf.
Positionieren Sie die Sockelpodeste inner-
halb des Protektors an den gewlinschten
Stellen.

Hinweis:

Sollten Sie die Wanne durchbohren, ist

eine 24-stiindige Druckprobe durchzu-
fuhren, um die Dichtheit zu gewahr-
leisten.

Fixieren

Die Anlage kann nun mit den Sockelpo-
desten befestigt werden. Achten Sie bitte
darauf, dass die Anlage mit den Sockel-
podesten und dem Protektor an der Un-
terkonstruktion verbunden werden sollte.
Beachten Sie, dass eine Bohrung durch die
Wanne ein Problem mit der Dichte bei der

Achten Sie auf die mitgelieferte Zeichnung.
Versiegeln Sie nun die AulRenseiten der
Sockelpodeste ebenfalls mit einer wasser-
und Olbestandigen Dichtmasse (z. B. Sili-
kon).

Silikonnaht

Abnahme ergeben kann. Wir empfehlen
eine Konstruktion, die um die Wanne her-
umreicht. Eine Bohrung sollte, falls nicht
zu vermeiden, sorgfaltig abgedichtet wer-
den. Gerne informieren wir Sie liber weitere
Fixiermethoden.

Gus
D
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Der Drucksensor benétigt ein %" Innen-
gewinde im Kaltwasserkreislauf. Bei der
Montage sollte dieser Messanschluss ab-
sperrbar sein, sodass ein Austausch des
Drucksensors ohne das Entwassern der ge-
samten Rohrleitung maéglich ist.

Der Drucksensor ist auf den vorhandenen
oder auf den eingeléteten Messanschluss
zu schrauben. Drehen Sie den Drucksen-
sor nicht zu fest, da dieser durch zu hohen
Anschraubdruck Schaden nehmen kann

Der Stellmotor kann in drei Positionen auf
den Ventilkdrper montiert werden. Die Po-
sitionierung entscheidet tber die letztliche
Platzierung an der Wanne. Beachten Sie bei
der Montage des Ventils am Protektor die
Flussrichtung, die mit einem Pfeil auf dem
Ventil angegeben ist. Schrauben Sie das
Ventil an den AnschweilRkegel am Ablauf
des GGW/AGW Glykolprotektors an.

Am zweiten Anschluss kann flir eine kontrol-
lierte Kondensatabflihrung ein 3" Schraub-
anschluss verbunden werden. Hier sollte
jedoch eine Bellftung vorgesehen sein, da
sonst der Leichtfliissigkeitsabscheider leer-
laufen kénnte. Der Elektroanschluss muss
gemal Schaltplan ausgeflhrt werden.

inkl. 5 m Kabel

(max. 30 Nm, handfest). Den elektrischen
Anschluss des Drucksensors flihren Sie
bitte so wie im Schaltplan (siehe Seite 15)
angegeben durch. Beim Drucksensor mit
%" AuBengewinde ist ein 5 Meter langes
Kabel enthalten. Dieses Kabel kann bei Be-
darf auch den Erfordernissen angepasst
werden. Die zwei Adern sind gemaR An-
schlussplan aufzulegen.

Zusatzlich erhalten Sie zu jedem Ventil
eine Wetterschutzhaube. Diese ist bei der
Montage im AuBenbereich notwendig, um
das Ventil vor Schlagregen zu schiitzen.
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Gus

Testlauf Ventil

Schaltkasten (Steuermodul) - IP65 geschutzt und UV-bestandig

Das Steuermodul ist mit einer Gly-
kol-Druckliberwachung ausgestattet sowie
einem Taster zur Funktionsprifung der
Ventile und einem Datenlogger, welcher
Uber eine USB Schnittstelle auslesbar ist.
Der Schaltkasten ist IP65 geschltzt sowie
UV-bestandig und enthalt einen Mikropro-
zessor, Relais, Klemmenblécke und die
komplette interne Verdrahtung. Er sorgt fur
eine standige Uberwachung des am Ana-
logeingang anliegenden Drucks. Druck-
schwankungen werden vom System auf

Hinweis:

Ursachen geprift und bei

einer Leckage wird das Ventil geschlossen.
Im oberen Feld wird der aktuelle Druck
als absoluter Wert angezeigt. Die Anzeige
zeigt im stoérungsfreien Betrieb ,Druck”
oder ,GLF“ an.

Bei einer Leckage wechselt die Anzeige und
es lauft , Druckabfall“ in Laufschrift durchs
Display. Der grine Taster ermdglicht das
SchlieBen der Ventile fiir eine Funktions-
prufung, zum Beispiel fur die Wartung.

Bitte die blaue Schutzfolie nach der Montage des Schaltkastens von dem
Frontdeckel komplett entfernen! Die Leistungsaufnahme des Schaltkas-

tens betragt 30 Watt (abhangig von der Anzahl der Ventile) bzw. Absiche-
rung des Schaltkastens 3 Ampere (abhangig von der Zuleitungslange)
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Bedienung

Datum und Uhr stellen:

1. ,MENU/OK“-Taste (1) kurz driicken
Das Meni Anwenderebene erscheint

2. ,MENU/OK*“-Taste (1) kurz driicken
Akt. Dat. erscheint

3. Taste ,UP“ (4) driicken Jahr erscheint
2020 mit ,,UP* (4) auf z.B. 2023 stellen

4. ,,MENU/OK*“-Taste (1) kurz driicken
Monat erscheint 01 mit ,,UP* (4) auf
z.B. 10 stellen

5. ,MENU/OK*“-Taste (1) kurz driicken
Tag erscheint
01 mit ,,UP*“ (4) oder ,,DOWN* (3) auf
z.B. 30 stellen

6. ,MENU/OK"“-Taste (1) kurz driicken
Stunde erscheint
01 mit ,,UP*“ (4) oder ,,DOWN* (3) auf
z.B. 9 stellen

7. »MENU/OK*“-Taste (1) kurz driicken
Minute erscheint
01 mit ,,UP*“ (4) oder ,,DOWN* (3) auf
z.B. 30 stellen

8. ,MENU/OK*“-Taste (1) kurz driicken

9. ,BACK“-Taste (2) driicken

Einstellen der Grenzwerte

Das Bedienkonzept beruht auf einem Ebenen-
konzept. Fir den Bediener ist lediglich die
sogenannte Anwender-Ebene erforderlich
und freigeschaltet. Aus der Grundanzeige
erreicht man die Anwender-Ebene durch
einmaliges Driicken der ,,OK"-Taste (unters-

Achtung!
Beim Schliefen des Ventils Gber 85% wird

auch beim Test der Alarm ausgeldst.

Achtung!

Wenn die Ventile komplett geschlossen
sind (Schliefzeit ca. 10 sec.), wird die
potenzialfreie Stormeldung automatisch
direkt an die GLT geleitet, sofern der po-

tenzialfreie Kontakt abgegriffen wird. Das
Steuermodul bendétigt fir den Anschluss
eine Spannungsversorgung von 230 V.
Fir den Elektroanschluss liegt der Schalt-
plan bei.

te Taste). Mittels der Pfeiltasten ,UP“ und
,DOWN* kann dann der zu verandernde Pa-
rameter ausgewahlt werden.

Zur Verfiigung steht hier:

DRUCK:

Betriebsdruck der Anlage.

Wenn Sie den entsprechenden Parameter
ausgewahlt haben, der Wert fiir den Druck
blinkt, kdnnen Sie dieses durch Driicken der
,OK"“-Taste aktivieren und dann mittels der
»UP“- und ,DOWN"“-Tasten verandern. Nach
zehn Sekunden erfolgt eine automatische
Speicherung. Der Speichervorgang kann
durch Dricken der ,0K“Taste beschleunigt
werden.

DRUCK:

ist der zu hinterlegende Systemdruck.

Eine Quittierung des Alarms ist immer er-
forderlich! Moglich ist diese erst, wenn der
Systemdruck wieder hergestellt wurde. Dri-
cken der ,BACK“-Taste am Gerat fur mindes-
tens zwei Sekunden. Bei Driicken des griinen
Tasters erscheint im Display ,Ventilsignal”
und die Ventile schlieBen. Dies geschieht
auch, wenn ein Ventil einen Defekt auf-
weist. Das System unterscheidet Stérun-
gen, die auf den Protektor zurlckzufih-
ren sind und von Stérungen, die auf einen
Druckabfall zurtckzufthren sind.
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Fiir die Leitungsverlegung empfehlen wir:

Zuleitung Schaltschrank

Steuerleitung Drucksensor-Schaltschrank

Zuleitung Ventil-Schaltschrank
Steuerleitung Ventil-Schaltschrank

Spannungsversorgung Schaltkasten

L1 Klemme 1-2
N blaue Klemmleiste
Klemme 3-4
PE grine / gelbe Klemmleiste
Klemme 5-8
Drucksensor
Ader 1
Klemme 23
(weiBe Ader)
Ader 2
Klemme 24
(braune Ader)
Ventile
Klemme 9-13 Ader 1 (braun)
Klemme 14-18 Ader 2 (blau)
Klemme 25 Ader S4 (Adernummer 4)
Klemme 26 Ader S5 (Adernummer 5)
Klemme 27 Ader S1 (Adernummer 1)
Klemme 28 Ader S3 (Adernummer 3)

Klemme 29
Klemme 30

NYM 3 x 1,5mm?
Oelflex 2 x 0,75mm? (abgeschirmt)
Oelflex 2 x 1,5mm?
Oelflex 4 x 1,5mm?

Potentialfreier Alarmkontakt

Hinweis:

Das Steuermodul sollte so mon-
tiert werden, dass das Anzeige
von auBen gut zu erkennen ist.
Sollten Sie noch Fragen bezlg-
lich Montage, Aufstellung, War-
tung usw. haben, stehen wir lhnen
gerne zur Verfligung unter unserer

Servicenummer:
+49 5921 71347-0.

Werden diese Kabel direktem Son-
nenlicht ausgesetzt, sollten sie
UV-bestandig sein.

Offnerkontakt potentialfrei
Offnerkontakt potentialfrei
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Produktubersicht

GLF Glykolprotektor

SondergréBen:
GLF Glykolprotektor, je nach Anforderung

Optionales Zubehor:

* Laubschutzgitter

* Heizkit mit Heizmatten und IHEITHER
3.0 fir den Warmepumpenbetrieb

» Sockelpodeste zur Aufstellung im GLF
Glykolprotektor

* Stormeldemodul (per SMS, Fax oder
E-Mail)

Werkstoff:
Edelstahl 1.4301 in 2,0 mm oder Aluminium
AlMg3

Verarbeitung:
SchweiBungen nach DIN EN ISO 9606-1
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je 3 Stick
pro Verbindungsebene
Mutter ¥2"
je 3 Stlick
pro Verbindungsebene

‘ Verbindungsschrauben ¥5"
\—'i“‘ ) L}

Dichtungsringe
je 6 Stiick
Anzahl Wannenelemente laut Zeichnung _| pro Verbindungsebene

Schaltkasten (Steuermodul) Sicherheitsventil mit Stellmotor
IP65-geschitzt und UV-bestandig Anzahl laut Zeichnung

 {

7 7\

GLF-Sensor Wetterschutzhaube Sockelpodeste bzw.

(inkl. 5 m Kabel) Anzahl laut Zeichnung Sonderlésungen
(GréBe und Anzahl je nach
Anforderung)

Hinweis:

Uberpriifen Sie die Lieferung bei Warenannahme auf Vollsténdigkeit.
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Der GLF Sensor wird mit der passenden
Halterung fir die Wannenaufkantung des
Glykolprotektors geliefert. Er wird einfach
auf den Wannenrand aufgesteckt und hat
dadurch die richtigen Abstande in der Auf-
fangwanne. Bitte platzieren Sie den GLF
Sensor in der Nahe eines Abflusses und
des Schaltkastens. Der GLF Sensor wird mit
dem 5 m langen Kabel dann am Schaltkas-
ten nach Vorgabe des Schaltplans ange-
schlossen.

Der GLF Sensor kann auch in Rohren einge-
setzt werde. Bitte fragen Sie das GUS-Team
hierzu.

Verweis:

Die Montageanleitung fir die
Wannenelemente, fiir den optio-
nalen Drucksensor und fur das Si-
cherheitsventil finden Sie auf den Sei-
ten 8-12!

Hinweis:

Die Montage sollte nach Méglichkeit von
mindestens zwei Personen durchgeflihrt
werden. Bei komplizierten Konstruktio-
nen liegt lhrer Lieferung eine Zeichnung
bei. Achten Sie darauf, dass die Protek-

torwannen bei der Montage vollstandig
auf der Unterkonstruktion aufliegen.

Bitte vermeiden Sie, dass andere Metalle
mit dem GLF Glykolprotektor in Berlh-
rung kommen (Stichwort: galvanische
Trennung), bzw. informieren Sie sich gern
bei uns.
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Schaltkasten/Steuermodul
GLF Glykolprotektor

@ Achtung!

Testlauf Ventil

Beim Schliefen des Ventils Gber
85% wird auch beim Test der Alarm
ausgelost.

aOlprotektor.de FON 05921713470

GLF-Sensor (inkl. 5 m Kabel)

Das Steuermodul ist mit einer Rechenein- des am Analogeingang anliegenden Mess-

heit zur Uberwachung des GLF Glykolsen-  wertes.

sors ausgestattet, sowie einem Taster zur

Funktionsprifung der Ventile. Der griine Testlauf-Taster ermdglicht das
SchlieBen der Ventile firr eine Funktionspri-

Es sorgt fiir eine stindige Uberwachung fung.
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Bedienung

Datum und Uhr stellen:

1. ,MENU/OK“-Taste (1) kurz driicken
Das Meni Anwenderebene erscheint

2. ,MENU/OK*“-Taste (1) kurz drlicken
Akt. Dat. erscheint

3. Taste ,UP* (4) driicken Jahr erscheint
2020 mit ,,UP*“ (4) auf z.B. 2023 stellen

4. ,MENU/OK*“-Taste (1) kurz drlicken
Monat erscheint 01 mit ,,UP* (4) auf
z.B. 10 stellen

5. ,MENU/OK*“-Taste (1) kurz driicken
Tag erscheint
01 mit ,,UP*“ (4) oder ,,DOWN* (3) auf
z.B. 30 stellen

6. ,MENU/OK“-Taste (1) kurz driicken
Stunde erscheint
01 mit ,,UP*“ (4) oder ,,DOWN* (3) auf
z.B. 9 stellen

7. »MENU/OK“-Taste (1) kurz driicken
Minute erscheint
01 mit ,,UP*“ (4) oder ,,DOWN* (3) auf
z.B. 30 stellen

8. ,MENU/OK*“-Taste (1) kurz driicken

9. ,BACK“-Taste (2) driicken

Einstellen der Grenzwerte

Das Bedienkonzept beruht auf einem Ebenen-
konzept. Fir den Bediener ist lediglich die
sogenannte Anwender-Ebene erforderlich
und freigeschaltet. Aus der Grundanzei-
ge erreicht man die Anwender-Ebene durch
zweimaliges Driicken der ,,OK“-Taste (unters-
te Taste).

Mittels der ,UP“- und ,Down“-Tasten kann
dann der zu verandernde Parameter ausge-
wahlt werden.

Achtung!

Wenn die Ventile komplett geschlossen
sind (SchlieBzeit ca. 10 sek.), wird die
potenzialfreie Stormeldung automatisch
direkt an die GLT geleitet, sofern der po-
tenzialfreie Kontakt abgegriffen wird. Das
Steuermodul benétigt flr den Anschluss
eine Spannungsversorgung von 230 V. Fur
den Elektroanschluss liegt der Schaltplan
bei.

Zur Verfiigung steht hier:

LEITWERT:

Grenzleitwert zur Alarmmeldung

Wenn Sie den entsprechenden Parameter
ausgewahlt haben, der Leitwert fur Glykol
blinkt, kénnen Sie dieses durch Drucken der
,OK"-Taste aktivieren und dann mittels der
»UP“-und ,,Down“-Tasten verandern.

Nach zehn Sekunden erfolgt eine automa-
tische Speicherung. Der Speichervorgang
kann durch Dricken der ,OK"-Taste be-
schleunigt werden. Dieser Wert ist der zu hin-
terlegende Leitwert, ab dem eine Alarmmel-
dung erfolgt. Im Standard ist dieser auf den
Wert ,550“ voreingestellt. Eine Quittierung
des Alarms ist immer erforderlich! Méglich ist
diese erst, wenn die Glykolleckage beseitigt
wurde und der Wert den eingestellten Maxi-
malwert unterschritten hat. Durch Driicken
der ,BACK"-Taste am Gerat fur mindestens
zwei Sekunden wird der Fehler quittiert. Bei
dem Driicken des griinen Tasters erscheint
im Display ,Ventilsignal”. Dies geschieht
auch, wenn ein Ventil einen Defekt aufweist.
Das System unterscheidet Stérungen, die auf
den Protektor zuriickzufiihren sind, von Sto-

rungen, die auf eine Leckage zurlickzuflihren
sind. @
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Fiir die Leitungsverlegung empfehlen

Zuleitung Schaltkasten
Steuerleitung GLF-Sensor-Schaltkasten
Zuleitung Ventil-Schaltkasten
Steuerleitung Ventil-Schaltkasten

Spannungsversorgung Schaltkasten

L1 Klemme L1 1-2

N blaue Klemmleiste 3-4

PE grine / gelbe

Klemmleiste 5-8
GLF-Sensor

Klemme 19 weifls
Klemme 20 braun
Klemme 21 grun
Klemme 22 gelb

Erde @ PE 5-8

Ventile
Klemme 9-13 Ader 1 (braun)
Klemme 14-18 Ader 2 (blau)
Klemme 25 Ader S4 (Adernummer 4)
Klemme 26 Ader S5 (Adernummer 5)
Klemme 27 Ader S1 (Adernummer 1)

Klemme 28 Ader S3 (Adernummer 3)

wir:
NYM 3 x 1,5mm?
Oelflex 4 x 0,75mm? (abgeschirmt)
Oelflex 2 x 1,5mm?
Oelflex 4 x 1,5mm?2

Potentialfreier Alarmkontakt

Klemme 29 Offnerkontakt potentialfrei

Klemme 30 Offnerkontakt potentialfrei

Drucksensor (optional)

Klemme 23 weild m
Klemme 24 braun

Hinweis:

Das Steuermodul sollte so montiert wer-
den, dass das Anzeigedisplay von auBen
gut zu erkennen ist. Sollten Sie noch Fra-
gen bezliglich Montage, Aufstellung, War-
tung usw. haben, stehen wir Ihnen gerne
zur Verfligung unter unserer

Servicenummer: +49 5921 71347-0.

Werden die Kabel direktem Sonnenlicht
ausgesetzt, sollten sie UV-bestandig sein.
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Wartung

Der Glykolprotektor sollte in regelmaBi-
gen Abstanden im Rahmen der Wartung
des Kiihlaggregats uberprift und gereinigt
werden, da unter Umstanden Laub und an-
dere Verunreinigungen den Abscheider in
seiner Funktion beeintrachtigen kénnen.

Der Abscheider kann durch den Wasserab-
lauf rlckgespult werden. Bitte betatigen
Sie im Rahmen der Wartung fir die Dauer
von zehn Sekunden die grine Taste zur
Ansteuerung des Ventils, um Ablagerungen
im Ventil zu entfernen und um die Funk-
tionsfahigkeit der Stérmeldeeinrichtung zu
Uberprufen.

Warnhinweis

Bei Spuren wassergefahrdender Stoffe
im Glykolprotektor setzen Sie die Anlage
sofort auller Betrieb und informieren Sie
Ilhren Kalte- und Klimafachmann. Die was-
sergefahrdenden Stoffe sind fachgerecht
zu entsorgen.

Hinweis:

Leckage/Reinigung Sensor

Die Elektroden der konduktiven Leitfahig-
keitssensoren stehen im direkten Kontakt
mit dem Messmedium.

Eine regelmaRBige Reinigung ist des-
halb je nach Verschmutzungsneigung
des Mediums durchzufiihren.

Zur Reinigung kénnen alle geeigneten, haus-
haltstblichen Reinigungschemikalien ver-
wendet werden. Scheuernde Reiniger sind
nur bedingt geeignet und sollten vermieden
werden! Hilfreich gegen verschiedene Abla-
gerungen ist z. B. verdiinnte Salzsaure oder
auch die Reinigung in Ultraschallbadern.

Wenn ein Leck angezeigt wird, Uberprifen
Sie den Glykolprotektor. Das im Glykolpro-
tektor gesammelte Wasserglykol muss ord-
nungsgemal entsorgt werden. Zu diesem
Zweck kann ein 3/4“-Anschluss auf den
Abfluss geschraubt und der Abfluss durch
Bestatigen der Fehlermeldung geéffnet wer-
den. Alternativ kénnen Sie das Ventil auch
manuell mit dem mitgelieferten Handan-
trieb 6ffnen.

Sollten Sie noch Fragen beziiglich Montage, Aufstellung, Wartung usw.

haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung unter unserer
Servicerufnummer: +49 5921 71347-0.
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Notizen
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Always read the manual before the initial nual can lead to the endangerment of indi-
operation. It contains vital tips and refe- viduals, and the environment, and damage
rences to avert danger to people as well as  to the unit. We reject liability for neglectful
equipment. Disregarding the operating ma-  operation.

Please note:

» Keep this manual in proximity to the unit.
* Setup and assembly of glycol protector and components to be carried out

by qualified professionals only.

* Setup, connection, and operation of glycol protector and components to be
operated for its intended purpose according to this instruction as well as in accor-
dance with local rules and regulations.

* The condensation pan must be earthed.

* Alterations and modifications to our product and its components are prohibited
and can lead to failure or malfunction.

* Do not operate glycol protectors and components in areas with a high risk

of damage. Specified minimum clearances are to be observed.

* Safe operation of glycol protectors and components can only be guaranteed

for properly assembled devices and use as intended by the manufacturer. Safety
systems may not be modified or bypassed.

* Do not operate damaged or faulty glycol protectors or components.

* Protectors and components require a minimum clearance to flammable, explo-
sives, combustibles, aggressive substances, or environments. Assembly, repair,
and service are only to be carried out by authorized qualified professionals.
Visual inspection and cleaning may be carried out by an operator.

» Appropriate measures to be taken to avert danger to individuals while assem-
bling, repairing, servicing, or cleaning glycol protectors.
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Recycling

Disposal and packaging

All products are carefully packaged to with-
stand transport damage. Please recycle all
packaging materialaccordingtoyourcountries
waste management guidelines.

Warranty

Warranty conditions are listed in GTC. Plea-
se contact your direct contractual partner
first.

Description

The handling of material endangering water
resources are regulated in the Federal Wa-
ter Act and the German “Anlagenverord-
nung“ (AwSV). Our glycol protectors are
manufactured from high-grade stainless
steel or out of aluminum fulfill these com-
pliance with those regulations.

In the event of leakage, escaping oil and
glycol (water hazard class one till three,
ac-cording to legal requirements) will be
prevented from escaping to the surroun-
ding environment.

27

The glycol protector with its integrated
oil separator is designed to withstand the
most extreme precipitation events ever re-
corded in Germany. It will safely drain the
liquids away without spilling, thereby pre-
venting overflow.

Gus
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Special sizes: Material:
GGW/AGW glycol protector, according to  GGW glycol protector stainless 1.4301 in
your requirements 2.0 mm or

AGW glycol protector aluminum AlMg3
Accessory options:

* Leaf protection grating Process:
* Heating kit with heating mats and heating Welding according
thermostat IMEITHER 3.0 DIN EN 1SO 9606-1
for the operation of the heat pump Lystem
e Sensor for the second circuit Q@%«_{uv,oof%oa
+ Platform to be set up in GGW/AGW glycol §/8 A %05
* rotector 2 12 covmensi 5 2
* Fault indicating module (via SMS, Fax or a&f’oso.,w,w";g
E-Mail) ? :

2 W
#1064 3eu poe°
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3 per connection level

&.o\—‘br"r) " connecting screws ¥z,

screw nut %",
3 per connection level

washer,
6 per connection level

Assembly parts for pan according to drawing

Gus]
— HIE

.
safety valve with actuator

switch box (control module) quantity as by drawing
IP65 protected and UV-resistant

— Ty, '

IR
pressure sensor ¥2" protective cover platforms,
(incl. 5 m cable) (quantity as by either standard
drawing) or made to
your requirements
Note: (Size and quantity accor-

ding to requirements)
Check delivery for completeness.

Gus
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When selecting the GGW/AGW glycol pro-
tector, care must be taken to ensure that
the GGW/AGW glycol protector is selected
large enough so that all machine parts
carrying water-polluting substances are
located in the area of the GGW/AGW glycol
protector. The separators must not be built
over with oil-carrying parts. It must be en-
sured that rain can fall unhindered onto the
inclined rain trap.

In addition, it must be ensured that the sub-
structure is made of stainless steel grade
1.4301 with a wall thickness of 1.5 mm or
aluminium AIMg3 with a wall thickness of
2.0 mm. Accordingly, a sufficient substruc-
ture must be provided to prevent yielding
under load.

Alignment

For proper operation of the GGW/AGW
glycol protector, it is extremely import-
ant that the substructure is levelled.

Check this using a spirit level. The surface
of the substructure should be cleaned be-
forehand.

\'[1-H

Installation is to be carried out by
2 personnel. More complicated
structures will be accompanied
by a drawing. Make sure to align
the pan properly, resting firm-

ly on the supporting structure.

Please avoid other metals coming
into contact with the GGW/AGW
glycol protector (keyword: galvanic
isolation), or please contact us for
more information.
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Align the first part of the pan vertically with
the outer edge of the supporting structure.
Assembling the pans is illustrated in drawi-
ngs. Note the position of the separators.

Assembly

Place the second part of the pan
into the first part as per the drawi-
ng. Follow the same procedure with
the remaining parts. Make sure not to bend
the material.
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\'[1-H

Make sure the pan is resting
firmly on the supporting struc-
ture and observe the drying
time of Loctite.

Connecting

Connect all parts with hollow screws.
Use Loctite to secure threads. Pla-
ce a washer onto the thread and
put a screw through the drilled hole.
Put the second washer onto the prot-
ruding thread. Add more Loctite and
tighten the screw nut by hand. Use the
same routine for the remaining screws.
Use the appropriate tool to tighten screws,
achieving a watertight connection.
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Platform

Apply an oil and water-repellant sealing Observe drawing. Seal the exterior of the
compound to the underside of the plat- platform with oil and water-repellent mate-
form (e. g. Silicone). Position platform in rial (e. g. Silicone).

protector.

\'[1{-H

If the pan is accidently damaged when

drilling, perform a pressure test for 24
hours to ensure leak tightness

silicone seam

Fastening

Make sure to connect the device with the
platform and the separator to the suppor-
ting structure. Be aware that perforation
can lead to leakage problems. We recom-
mend a construction surrounding the pan.
If you have to drill make sure to seal the
hole properly. We can provide information
on further different fastening methods.
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The cold water circuit needs to have a %"
internal threaded connection for the pres-
sure sensor. Make sure the test port can be
isolated from the circuit so you can replace
the pressure sensor without having to drain
the system.

Screw pressure sensor onto existing or newly
attached test port. The pressure sensor is to
be tightened with a max of 30 NM to avoid da-
mage. When connecting the pressure sensor,
refer to the connection diagram (Page 45).

Choose one of three actuator positions on
the valve body. The positioning of the ac-
tuator determines the position of the pan.
When installing the valve observe the di-
rection of flow indicated by the arrow on
the valve. Screw valve onto welded cone
at drainage point of GGW glycol protector.

To allow condensation to be drained, a second
%" connection can be used. Make sure
to provide a bleeding function, thereby
eliminating the risk of the separator run-
ning dry. Electrical connections are to be
made according to the connection plan.

A cover is provided for every valve. Make
sure to install it when running the device in
an outside area.

~ @ -\: S
—as
=

incl. 5 m cable

A 5 m cable is included with the pressure
sensor for %" external thread connecti-
on. Position the two wires according to the
connection plan.
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Olprotektor.de .
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Gus

Testlauf Ventil

o

switch box (controle module) - IP65 protected and UV resistant

The control module is equipped with
glycol pressure monitoring, a push key
for valve function testing, and a data
logger which can be read out via a USB
interface. The control box is IP65-pro-
tected and UV-resistant and contains a
microprocessor, relays, terminal blocks,
and the complete internal wiring. It
provides continuous monitoring of the
pressure applied to the analog input.
Pressure fluctuations are checked by
the system for causes and in case of le-

Note:

akage, the valve is closed. In the upper
field, the current pressure is displayed
as an absolute value. The display shows
~pressure” in trouble-free operation.

In the event of a leakage, the display ch-
anges, and ,Pressure Drop “ runs through
the display in scrolling text. The green
key allows the valves to be closed for a
function test, for example for maintenan-
ce.

Please remove the blue protective foil completely from the front cover after
mounting the control box! Power consumption of the switch box: 30 watts (de-

pending on the number of valves) or fuse protection of the switch box: 3 amps
(depending on the length of the supply cable)
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Operation

Set date and clock:

1. Press the “MENU/OK" key (1) briefly.
The user-level menu appears

2. Press the “MENU/OK" key (1) briefly.
Act. Dat. appears

3. Press the “UP* key (4).
Year appears
Set 2020 to e.g. 2023 with “UP“ (4).

4. press “MENU/OK* key (1) briefly.
Month appears
Set 01 with “UP*“ (4) to e.g. 10.

5. Press the “MENU/OK* key (1) briefly.
Day appears
Set 01 with “UP* (4) or “DOWN* (3) to
e.g. 30.

6. Pressthe “MENU/OK* key (1) briefly.
Hour appears
Set 01 with “UP* (4) or “DOWN* (3) to
e.g.9.

7. Press the “MENU/OK* key (1) briefly.
Minute appears
Set 01 with “UP*“ (4) or “DOWN* (3) to
e.g. 30.

8. Press “MENU/OK*“ key (1) briefly. 9.

9. Press the “BACK“ key (2).

Setting the limit values

The operating concept is based on a level
concept. Only the user level is required for
the operator.

From the basic display, you can reach the
User level by pressing the “OK"“ key (lowest
key) once. By means of the arrow keys “UP“

Attention!
If the valve closes above 85%, the
alarm is also triggered during the test.

Warning!

When the valves are completely
closed (closing time approx. 10
sec.), the potential-free fault mes-
sage is automatically transmitted
directly to the BMS, provided the
potential-free contact is tapped.
The control module requires a
power supply of 230 V for connec-
tion. The circuit diagram for the
electrical connection is enclosed.

and “DOWN" the parameter to be changed
can then be selected.

Parameters available:

DRUCK (Pressure):

Operating pressure

When you have selected the correspon-
ding parameter, the value for the pressu-
re flashes, you can activate this by pres-
sing the “OK“ key and then changing it
by means of the “UP“ and “DOWN" keys.
After ten seconds, an automatic storage ta-
kes place. The saving process can be acce-
lerated by pressing the “OK" key.

DRUCK (Pressure)
is the consigned operating pressure.

All pressure alarms have to be reset. A
reset is only possible once the correct
operating pressure has been restored.
When the green key is pressed, the “Valve
signal” appears in the display, and the
valves close. This also happens if a valve
has a defect. The system distinguishes
between Gylcol protector errors and errors
triggered by loss of pressure.
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Circuit diagram of GGW/AGW glycol
protector-switch
box/control module

white | brown

A S SN

L
1 Tis Jie




38 oelprotektor.de

Recommendations for cable routing:

Supply cable for switch box
Control cable for pressure sensor switch box
Supply cable for valve switch box
Control cable for valve switch box

Pressure sensor

Clamp 23 Wire 1
P (white)
Wire 2
Clamp 24
P (brown)
Valves
Clamp 9-13 Wire 1 (brown)
Clamp 14-18 Wire 2 (blue)
Clamp 25 Wire S4 (4)
Clamp 26 Wire S5 (5)
Clamp 27 Wire S1 (1)
Clamp 28 Wire S3 (3)
Potential free alarm
contact
Clamp 29 NC contact potential free

Clamp 30 NC contact potential free

NYM 3 x 1,5mm?
Oelflex 2 x 0,75mm? (shielded)
Oelflex 2 x 1,5mm?
Oelflex 4 x 1,5mm?

Voltage supply switch box

L1 Clamp L 1-2
N blue clamp block 3-4
PE green /yellow clamp block

5-8

\'[1-H

Make sure the display is clearly
visible when mounting the control
module. For any questions regar-
ding assembly, implementation or
service please contact our

service number:
+49 5921 71347-0

If these cables are exposed to di-
rect sunlight, they should be UV-re-
sistant.
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Product overview GLF
glycol protector

Special sizes:
* GLF glycol protector, depending on requirements

Optional accessories:

* Leaf protection grille

* Heating kid with heating mats and IHEITHER 3.0
for the heat pump installation

* Pedestals for installation in the GLF glycol protector

* Fault signal module (via SMS, fax or e-mail)

Material:
Stainless steel 1.4301 in 2,0 mm or aluminum AlMg?

Processing:
Welds in accordance with DIN EN I1SO 9606-1
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connecting screws ¥2“,
3 per connection level

screw nut %2,

3 per connection level

washer,
6 per connection level

switch box (control module) safety valve with actuator
IP65 protected and UV-resistant quantity as by drawing

-,

GLF sensor (incl. protective cover

5m cable) quantity as by
drawing

Note:

Check the delivery for completeness.

platforms, either standard
or made to your require-
ments

(Size and quantity according
to requirements)
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The GLF sensor is supplied with the appro-
priate holder for the glycol protector’s
tub upstand. It is simply plugged onto the
tub edge and thus has the correct spa-
cing in the collecting pan. Please place
the GLF Sensor near a drain and the con-
trol box. The GLF sensor is then connec-
ted to the control box with the 5m long
cable according to the wiring diagram.

TheGLFsensorcanalsobeusedinpipes.Plea-
se ask the GUS team for more information.

Alignment

For correct operation of the GLF glycol pro-
tector, it is extremely important that the
substructure is aligned.

Use a bubble level to ensure this. The sur-
face of the substructure should be cleaned
beforehand.

Reference!
Please find tub installation, pressure

sensor test port, and safety valve with
actuator on pages 30-34!

Note:

If possible, assembly should be
carried out by at least two persons.
For complicated constructions, a

technical sketch is enclosed with

your delivery. Make sure that the

trays lie completely on the substructure
during installation.
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Switch box/control module
GLF Glykolprotektor

@ Attention!

Testlauf Ventil

If the valve closes above 85%, the
alarm
is also triggered during the test.

aOlprotektor.de FON 05921713470

5m cable included

The control module is equipped with an It ensures constant monitoring of the
electronic unit for monitoring the GLF glycol measured value applied to the analog input.
sensor, as well as a pushbutton for checking  The green test run key enables the

the function of the valves. closing of the valves for a function test.
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Operation

Set date and clock:

1. Press the “MENU/OK" key (1) briefly.
The user-level menu appears

2. Press the “MENU/OK" key (1) briefly.
Act. Dat. appears

3. Press the “UP* key (4).
Year appears
Set 2020 to e.g. 2023 with “UP“ (4).

4. press “MENU/OK* key (1) briefly.
Month appears
Set 01 with “UP*“ (4) to e.g. 10.

5. Press the “MENU/OK*“ key (1) briefly.
Day appears
Set 01 with “UP* (4) or “DOWN*“ (3) to
e.g. 30.

6. Press the “MENU/OK“ key (1) briefly.
Hour appears
Set 01 with “UP* (4) or “DOWN*“ (3) to
e.g.9.

7. Press the “MENU/OK*“ key (1) briefly.
Minute appears
Set 01 with “UP* (4) or “DOWN*“ (3) to
e.g. 30.

8. Press “MENU/OK“ key (1) briefly.

9. Press the “BACK“ key (2).

Setting the limit values

The operating concept is based on a level
concept. Different configuration levels

can be reached via key combinations.

For operator only it is required to access the
so-called user level.

All other levels are protected by a code entry
function. The user level is reached from
the basic display by pressing the ,0K* key
(lowest key) twice. By using the ,UP“ and

Attention!

When the valves are completely closed
(closing time approx. 10 sec.), the poten-
tial-free fault signal is automatically

directly to the BMS Building manage-
ment system. The control module requi-
res for the connection a power supply of
230 V with a fuse protection of 3A. For
the electrical connection the wiring dia-
gram is enclosed.

~Down" keys, the parameter to be changed
can be selected.

Available for use here:

Electrical Conductance:

Glycol conductance for alarm message

If you have selected the corresponding para-
meter, you can activate it by, you can activa-
te it by pressing the ,0K“ key and then
change it by using the ,UP“- and ,Down“
keys. After ten seconds automatic storage is
done. The saving process can be accelerated
by pressing the ,,OK” key. This value is the
conductivity value to be stored, from which
an alarm message is issued. By default, this
is set to ,550“. An acknowledgment of the
alarm is always required! This is only pos-
sible when the glycol leakage has been eli-
minated and the displayed value has fallen
below the set maximum value. The error is
acknowledged by pressing the ,BACK" key on
the controller for at least two seconds. When
the green key is pressed, the display shows
.Valve signal“. This also happens if a valve
has a defect. The system distinguishes faults
that are due to the protector from faults that
are due to leakage.
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For wiring we recommend:
Supply wire control box
Control cable GLF Sensor control box
Supply wire for valve control box

Control wire valve control box

Power supply control box
connecting (1,5 mm?)

L1 Clamp L1 1-2
N blue clamp block 3-4
PE green / yellow clamp block

5-8

GLF-Sensor connecting (0,8 mm?)

Clamp 19 white
Clamp 20 brown
Clamp 21 green
Clamp 22 yellow
protection

earth @ FESrE

Clamp on valves (1,5 mm?)

Clamp 9-13 Wire 1 (brown)

Clamp 14-18 Wire 2 (blue)
Clamp 25 Wire S4 (wire number 4)
Clamp 26 Wire S5 (wire number 5)
Clamp 27 Wire S1 (wire number 1)
Clamp 28 Wire S3 (wire number 3)

NYM 3 x 1,5mm?
Oelflex 4 x 0,75mm? (shielded)
Oelflex 2 x 1,5mm?
Oelflex 4 x 1,5mm?

Note:

The control module should be mounted
so that the display is clearly visible from
the outside. Should you have questions
regarding mounting, installation, main-
tenance, etc., please feel free to contact
us under our are at your disposal under
our

service number: +49 5921 71347-0

If these wires are directly exposed to
sunlight, they should be UV-resistant.

Potential-free alarm
contact (opener)

Clamp 29
Clamp 30

Pressure sensor (optional)

Clamp 23 white

Clamp 24 brown

Gus
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Maintenance

The glycol protector should be checked and
cleaned at regular intervals as part of the
maintenance of the cooling unit, as under
certain circumstances leaves and other im-
purities can impair the function of the se-
parator. The separator can be back washed
through the water drain. As part of the main-
tenance, please press the green button for
ten seconds to activate the valve to remo-
ve deposits in the valve and to check the
functionality of the fault signaling device.

Warning

Note that various cleaning agents dissolve
oil in water. If this type of cleaning agent is
used, the glycol protector must be rinsed in
water until all traces of the cleaning agent
have been removed from it. Make sure that
other metals do not come into contact with
the glycol protector or obtain information
about possible bimetallic corrosion. If there
are traces of water-polluting substances in
the glycol protector, shut down the system
immediately and inform your refrigeration
and air conditioning specialist. The substan-

Note:
If you have any questions regarding assembly, installation, maintenance,
etc., please do not hesitate to contact us. We will be pleased to help you.

service number: +49 5921 71347-0

ces hazardous to water must be disposed
of properly.

Leakage
the conductive con-

direct con-
medium.

The electrodes of
ductivity sensors are in
tact with the measured

Regular cleaning must therefore be
carried out depending on the cont-
amination tendency of the medium.

All suitable household cleaning chemicals
can be used for cleaning. Abrasive cleaners
are only suitable to a limited extent and
should be avoided! Diluted hydrochloric
acid or cleaning in ultrasonic baths, for ex-
ample, is helpful against various deposits.
If aleak is indicated, check the glycol protec-
tor. The water-glycol collected in the glycol
protector must be disposed of properly. For
this purpose, a 3/4" fitting can be screwed
onto the drain and the drain opened by con-
firming the error message. Alternatively,
you can also open the valve manually using
the manual actuator supplied.
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Notes




GUS Gewasser-Umwelt-Schutz GmbH
Bentheimer StraRe 300

48531 Nordhorn

+49 5921 71347-0

info@oelprotektor.de

oelprotektor.de

November 2023 Stand: November 2023
We reserve the right to amend this document. Any liabiliy for Anderung vorbehalten. Fir Irrtimer und Druckfehler ber-
errors and misprints of this document is excluded. Changes nehmen wir keine Haftung. Veranderungen dieser Unterla-

to these documents are not permitted. gen sind nicht gestattet.



